
 

  

AVVISO CONTROLLO POTABILITA’ 
 
Articolo no. 5 dell’ordinanza del DFI (Dipartimento Federale dell’Interno) sull’acqua potabile e sull’acqua 
per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) 
 

Data prelievo: MARTEDÌ 14 febbraio 2023 

Punti di prelievo: LÜMAGHERA (POZZO NUOVO); 
LÜMAGHERA (POZZO VECCHIO); 
FONTANA PALAZZO COMUNALE; 
FONTANA CIMITERO; 
ROTONDA PRATI MAGGI; 
FONTANA VIA POIANA; 
TERMINALE INDUSTRIA. 

  
Esecutore controllo: SERVIZIO ACQUA POTABILE (direttive W12) 

 

ESITO 
L’acqua soddisfa i requisiti legali di potabilità 

Alcune informazioni per l’utenza: 
 
zona di distribuzione: l’acqua distribuita è uguale su tutto il territorio comunale 

potabilità: acqua potabile - nessun avviso di non potabilità 

provenienza: 100 % sotto suolo 

durezza: 29.3 °F  

caratteristiche dell’acqua: incrostante - abbastanza dura 

trattamento: l’acqua distribuita è sottoposta ad un trattamento di disinfezione con raggi UV 

analisi chimico fisica: 
(del 08.08.2022) 

Fontana - Palazzo Comunale 

 Ph  7.61  
 Durezza °F 29.30  
 Calcio mg/l 78.30  
 Magnesio mg/l 23.80  
 Sodio mg/l 12.10  
 Potassio mg/l 1.90  
 Ammonio mg/l <0.01  
 Fluoruro mg/l 0.20  
 Cloruri mg/l 22.80  
 Nitrati mg/l 15.30  
 Nitriti mg/l <0.02  
 Solfato mg/l <20.00   

 
Informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito www.qualitadellacqua.ch. 
 
 

 SERVIZIO ACQUA POTABILE 
Riva San Vitale, 27 febbraio 2023 
 
Va a: 
albi comunale, sito comunale, qualitadellacqua, capo dicastero, utc, fontaniere 

http://www.qualitadellacqua.ch/

